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Responsável Técnico                     

Prancha

Obra:

Local:

REFORMA PLENARIO CAMARA 

Escalas

PROJETO ELÉTRICO

Data: FEVEREIRO 2023

Eng.Civil Franciele Schmidt CREA RS 167131

Proprietário(a)

               Área a reformar 167,32m²   

Planta baixa elétrica 1:50

AUGUSTO PESTANA - RS ... e-mail: engfs@yahoo.com.br ...  fone:(55)99184-7784

Legendas Elétrico S/Esc

Diag. Unifilar, QC e entrada S/Esc

PLANTA  BAIXA 
Área: 167,32m² 

PLENÁRIO

Observação:
* As tomadas sem especificação de potência são de 100VA
* Os condutores sem especificação de seção são de 2,5mm2
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CAIXAS DE PASSAGEM NOVOS CIRCUITOS
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LUIS CARLOS SOUZA
Presidente da Camara Municipal de Vereadores de Jóia

Rua Edmar Kruel, nº 258, Jóia-RS

CAIXA DE PASSAGEM CIRCUITOS EXISTENTES
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